EN Service de coordination

PREFET des politiques interministérielles
DE LA SOMME Bureau de I'environnement
e et de I'utilité publique
Fraternité

ARRETE

Portant prescriptions complémentaires
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement
Société SH ABLAINCOURT - commune d’ABLAINCOURT-PRESSOIR

LE PREFET DE LA SOMME

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 171-6,L.171-8, L. 17241, L. 5111 et L. 514-5 ;
Vu le code des relations entre le public et I'administration ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, a I'organisation et
a I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 21 décembre 2018 portant nomination de Mme Myriam GARCIA, sous-préféte hors
classe, secrétaire générale de la préfecture de la Somme ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant M. Etienne STOSKOPF, préfet de la Somme & compter du 23
aolt 2022 ;

Vu l'arrété ministériel du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepdts couverts soumis & la rubrique 1510

Vu l'arrété préfectoral du 30 juillet 2021 autorisant la société SH ABLAINCOURT, dont le siége social
est situé 17 rue Duquesne, 69 006 LYON, & exploiter une plateforme logistique a ABLAINCOURT-
PRESSOIR, ZAC Haute-Picardie ;

Vu l'arrété préfectoral du 23 ao0t 2022 portant délégation de signature de Mme Myriam GARCIA,
sous-préfete hors classe, secrétaire générale de la préfecture de la Somme :

Vu le dossier de porter a connaissance présenté par la société SH ABLAINCOURT le 23 mai 2022 ;

Vu l'avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) de la Somme du 30
juin 2022 ;

Vu le rapport et les propositions de I'inspection des installations classées du 25 ao(t 2022 ;

Vu le projet d'arrété transmis 2 l'exploitant par courrier du 30 aoGt 2022, réceptionné le
1 septembre 2022 ;

Vu les observations formulées par I'exploitant sur ce projet d‘arrété par courriel du 13 septembre
2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. La société SH ABLAINCOURT est autorisée & exploiter des installations classées pour la protection
de l'environnement, ZAC Haute-Picardie 3 ABLAINCOURT-PRESSOIR, sous couvert notamment de
I'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter du 30 juillet 2021 ;

2. Par courriel du 23 mai 2022, la société SH ABLAINCOURT a transmis, a la préfecture de la Somme,
un dossier de porter-a-connaissance visant & modifier son installation :
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3. Au vu des éléments transmis, I'inspection des installations classées a jugé, dans son rapport du 25
ao0t 2022, que ces modifications sont notables mais pas substantielles au titre des articles R. 181-46
et R. 122-2 du code de I'environnement ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;

ARRETE

TITRE 1 PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITION GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. OBJET

Dés la notification du présent arrété, les dispositions de larrété préfectoral du 30 juillet 2021
autorisant la société SH ABLAINCOURT, dont le siége social est situé 17 rue Duquesne, 69 006 LYON,
a exploiter une plateforme logistique & ABLAINCOURT-PRESSOIR, sont modifiées par les articles ci-
dessous.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions suivantes sont modifiées par le présent arrété :

Référence des
arrétés Référence des articles dont les prescriptions sont Nature des

préfectoraux abrogées et/ou modifiées modifications

antérieurs

Arrété préfectoral abroges et remplacés
. prete Tous les articles a l'exception de |'article 111 du titre 1 | par les articles 1.1.3 et
d'autorisation du

30 juillet 2021 et de ceux du titre 9 svivants dAu Present
arrété

ARTICLE 1.1.3. CADUCITE DE LA PRESENTE AUTORISATION

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, I'arrété
d‘autorisation cesse de produire effet lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus de trois
années consécutives.

L'arrété d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en
service ou réalisé dans un délai de trois ans & compter du jour de la notification de I'autorisation
initiale, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et
sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97 du code de I‘environnement.

ARTICLE 1.1.4. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par
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leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers
ou inconvénients de cette installation.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Les prescriptions du présent arrété s‘appliquent sans préjudice :

* des dispositions de l'arrété ministériel du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions
générales applicables aux entrepéts couverts soumis 3 la rubrique 1510 susvisé ;

* des dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises 2 enregistrement incluses dans
I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a celles fixées
dans le présent arrété ;

* des dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises 3 déclaration sont applicables aux
installations classées soumises & déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces
installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation ;

* Des arrétés ministériels relatifs aux theémes sectoriels ;

* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code
civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;

* des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES ET PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE LOI SUR L'EAU

Rubriques | ' |

de Régime | Libellé en clair de I'installation ICar?.ctensthues
! de l'installation
classement
4001 SSB /A |Installations présentant un grand nombre de substances ou
mélanges dangereux et vérifiant la régle de cumul seuil bas ou
la régle de cumul seuil haut mentionnées au Il de I'article R.
511411 (A1)
— = — S . . f— =
1450 A Solides inflammables (stockage ou emploi de) |
La quantité totale susceptible d'étre présente dans Q,U antite
s S . superieure a1
I'installation étant :
tonne
1. Supérieure ou égale 3 1t (A-1) | |
1510 A Stockages de matiéres, produits ou substances combustibles Volume de
dans des entrepdts couverts |1 365050 m?
'« Entrepdts couverts (installations, pourvues d'une toiture,
dédiées au stockage de matiéres ou produits combustibles en 121 746

quantité supérieure a 500 tonnes), & I'exception des entrepdts
utilisés pour le stockage de matiéres, produits ou substances tonnes y
classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente | compris 1530,
nomenclature, des batiments destinés exclusivement au = 1532, 2662 et
remisage des véhicules & moteur et de leur remorque, des 2663
établissements recevant du public et des entrepdts
|exclusivement frigorifiques :
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4331 E
2171 D
2910-A DC
|
i
292541 D
4320 D
4321 D
4330 DC
4510 DC

2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des
‘entrepéts étant : a) Supérieur ou égal 3 900 000 m * (A-1)

ILiquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3, 2
I'exclusion de la rubrique 4330

Fumiers, engrais et supports de culture (dépéts de)
renfermant des matiéres organiques et n'étant pas |'annexe
d'une exploitation agricole

Le dépdt étant supérieur 3 200 m® (D)

Combustion 3 I'exclusion des activités visées par les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre
de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la
nomenclature pour ‘lesquelles la combustion participe 2 la
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz
de combustion, des matiéres entrantes

A. Lorsque sont consommeés exclusivement, seuls ou en
meélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls|
lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b
(iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de
'scierie et des chutes du travail mécanique du bois brut
relevant du b (v) de la définition de |a biomasse, de la biomasse
issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
I'environnement, ou du biogaz provenant d'installations
classées sous la rubrique 27811, si la puissance thermique
nominale est :

1. Supérieure ou égale a 20 MW mais inférieure 4 50 MW (E)
2. Supérieure ou égale a 1 MW, mais inférieure & 20 MW (DC)

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d*)

l.Lorsque la charge produit de I'hydrogéne, la puissance
maximale de courant continu utilisable pour cette opération
étant supérieure 4 50 kW (D)

Aérosols extrémement inflammables ou inflammables de
catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de
catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1

Aérosols « extrémement inflammables » ou « inflammables » |

de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de
catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables
maintenus a une température supérieure & leur point
d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal 2
60 °C maintenus a une température supérieure 3 leur
température d'ébullition ou dans des conditions particuliéres
de traitement, telles qu'une pression ou une température
élevée
Dangereux pour ['environnement aquatique de catégorie
aigué 1 ou chronique 1
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Voir annexe 1

> 200 m?

>1MW

> 50 kw

Voir annexe 1

Voir annexe 1

Voir annexe 1

Voir annexe 1



= — — — — i E|

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie

451 | DC Voir annexe 1

chronique 2.
= | — — — = } —
47 XX DC | Rubriqgue nommément désignée Voir annexe 1
4807 HOl:lI||e, colfc‘a, I|gn.|te, 'charbon de bois, goudron, asphalte, Voir annexe 1
brais et matiéres bitumineuses
Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, 3
I'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de)
1436 D La quantité totale susceptible d'étre présente dans les 900 tonnes |

\installations, y compris dans les cavités souterraines étant : |
1. Supérieure ou égale 21000t A 2 ‘

2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure 31000 t DC

Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives
| de)

| 'Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de
‘sodium ou de potassium.
1630 NC La quantité totale susceptible d'étre présente dans 99 tonnes
l'installation étant : '

l 1. Supérieure 3 250 t (A-1) |

2. Supérieure a 100 t, mais inférieure ou égale & 250 t (D)

4440 NC | Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3 Voir annexe 1
;41 | NC I.Liquides comburants catégorietl, 20u3 - - : Voir ar:nexe 1
:7XX | EC_ _“Rubrique nommément désignée - ] Voir annexe 1
B 47 XX 1 _NC ‘Rubrique nommément désignée - o Voir a_nnexe ‘I_
| 4;(X | NC | Rubrique n_ommément désignée - ] Voir ann;e 1

‘Rubrique Libellé de la rubrique

Caractéristiques Régime
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou |
2150 sur le sol ?u dans le sous-sol, la surface to\tale du PI’Ojet, ' Surface de 20,8 A
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin ha
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant supérieure a 1 ha mais inférieure 3 20 ha

SSB: Seveso Seuil Bas ou A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC
(déclaration avec contréle périodique) ou NC (Non Classé)

5/42



ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune et les parcelles suivantes :

Commune

Parcelles

Ablaincourt-Pressoir

ZP 68

Pour partie : ZP 07, ZP 29 et

Les installations citées a l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de
situation de |'établissement annexé au présent arrété.

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprend I'ensemble des installations classées et des installations ouvrages, travaux
et aménagements soumis a la loi sur l'eau, ainsi que leurs installations connexes, est organisé de la
facon suivante :

* un entrepdt logistique d'une superficie de 100 106 m? composé de :

o

18 cellules de stockage présentant les caractéristiques suivantes :

Dimensions*

Hauteur au faftage :

14,2m
Largeur:459 m
Longueur : 130 m

14,2m
Largeur: 45,9 m
Longueur : 130 m

Hauteur au faftage : -

Hauteur au faftage :

14,2m
Largeur:45,7 m
Longueur : 69,6 m

Havuteur au faitage :

14,2m
Largeur: 457 m
Longueur: 59,7 m

‘Cellules Surface | Type de produits Rubriques
5 979 ‘ Matieres combustibles et | 1510, 1530, 1532, 2662,
1et16 2 produits dangereux pour | 2663 4001, 4801, 2171,
I'environnement aquatique 4510, 4511
oy So7e | Mt combustivis et 10 15301532, 2662
Cm? P S dangere 2663 4001, 4801, 2171
et 9) quantités restreintes
1510, 1530, 1532, 2662,
2 2663 4001, 4801, 2171
8A |37190m | 4330, 4331,1436, 4755,
4320, 4321, 1450
1510, 1530, 1532, 2662,
2 2663 4001, 4801, 2171
‘ 88 |2754m 4330, 4331, 1436, 4755,
_ , 4320, 4321, 1450
——— —— Matiéres combustibles,
liquides inflammables et 12561251238'11223'1 25%%{
2 aérosols , '
9A |3190m 4330, 4331, 1436, 4755,
‘ 4320, 4321, 1450
| 1510, 1530, 1532, 2662,
2 2663 4001, 4801, 2171
9% |2754m 4330, 4331, 1436, 4755,

4320, 4321,1450

*La havteur s’entend au faitage

Hauteur au faltage :

14,2m
Largeur : 45,7 m
Longueur : 69,6 m

Hauteur au faftage :

14,2m
Largeur : 45,7 m
Longueur:59,7 m
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o deux chaufferies, situées au nord-ouest du batiment a proximité de la cellule 1
(chaufferie 1) et au sud-est du batiment & proximité de la cellule 16 (chaufferie 2);

° cing locaux de charge situés a chaque coin de I'entrepét et au centre de la facade nord :

° deux ensembles de locaux techniques (un local transformateur et un local onduleurs)
spécifiques aux panneaux photovoltaiques des toitures au nord et sud :

° un local Pl destiné au groupe motopompe, en facade nord-est ;

3

° deux locaux transformateur électrique, l'un & l'ouest 3 proximité de la cellule 1
(transformateur 1) et I'autre a I'est 3 proximité de la cellule 16 (transformateur 2);

o un local sprinklage situé a I'est du batiment a proximité de la cellule 8A accueillant un
poste A3F;

© un local A3F en facade ouest ;

o un local déchets, au sud du site ;

°© un poste de livraison dédié a la centrale photovoltaique 2 I'ouest du site ;

° des bureaux et locaux sociaux composés en 4 blocs situés en facade nord et sud ;

° deux parkings VL, I'un de 160 places au nord et l'autre de 200 places au sud, et deux
accés VL au nord et i I'est du site ;

o deux parkings PL, I'un de 35 places 3 I'est du batiment et I‘autre de 10 places au sud du
batiment, et un accés i I'est du batiment ;

o 98 quais de chargement et déchargement ;
° un poste de garde ;

° des équipements de gestions des eaux pluviales et de protection incendie.

Ce béatiment logistique ne comporte pas de mezzanine. Les cellules sont accolées dos-a-dos.

En fonctionnement classique, le site fonctionne de 5 h 4 23 h du lundi au samedi.

Le rythme de travail peut-étre en continu pendant les périodes de fortes activités.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont
disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les
différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout état de cause, ils respectent par ailleurs les
dispositions de larrété ministériel du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux entrepdts couverts soumis & la rubrique 1510, du présent arrété, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

ARTICLE 1.3.1. CONTENU DU DOSSIER

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les éléments suivants :

- une copie de la demande d'autorisation et du dossier qui I'accompagne ;

- ce dossier tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées 2 I'installation ;

- les plans tenus a jour ;

- la preuve de dépdt d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrété préfectoral relatif
a l'installation ;

- les différents documents prévus par le présent arrété.

Ce dossier est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 RESERVES DE PRODUITS ET DE MATIERES CONSOMMABLES

L'¢tablissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches
de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

CHAPITRE 2.2 INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a
porter atteinte aux intéréts mentionnés  l'article L. 181-3 du code de I'environnement.

Un rapport d‘accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d’incident est transmis par I'exploitant 3 I'inspection des installations classées. Il précise notamment
les circonstances et les causes de l'accident ou de Vincident, les effets sur les personnes et
I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et
pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.3 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL : MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS

De maniere a protéger les intéréts visés a I'article L. 181-3 du code de l'environnement, I'exploitant
prend les dispositions suivantes :

* Sensibiliser les agents du chantier aux risques de pollution ;

* Limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

* Valoriser le sol en place ;

* Svivre le chantier pour maitriser le risque de poliution ;

* Mettre en place un éclairage raisonné ;

* Suivre les consommations en eau pour maftriser les fuites ;

*  Gérer les eaux pluviales via des bassins et noues d'infiltration ;

* Trier et valoriser les déchets.

CHAPITRE 2.4 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

* Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées ;

* Les véhicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin ;

* Lessurfaces oU cela est possible sont engazonnées ;

* Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent &tre prises en lieu et place de celles-ci.
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CHAPITRE 2.5 PROPRETE DE L'INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére & éviter les
amas de mati¢res dangereuses ou polluantes et de poussiéres.

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant, sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des écrans de végétation sont
mis en place, si cela est possible.

Pour I'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...),
I'exploitant met en ceuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

CHAPITRE 2.6 CLOTURE DE L'ETABLISSEMENT

Le site est cldturé. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la cléture dans le
temps et réalise les opérations d'entretien des abords réguliérement.

La hauteur de la clSture, mesurée a partir du sol du cdté extérieur, est compatible avec le plan local
d‘urbanisme.
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TITRE 3 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 3.1 PLAN DES RESEAUX

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulierement mis
a jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- I'origine et la distribution de I'eau d'alimentation ;

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,
etc.);

- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

CHAPITRE 3.2 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 4 étre curables, étanches
(sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et 3 résister dans le temps aux actions physiques et
chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrdles
appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre
équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux
industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de I'eau dans
les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.

Le bon fonctionnement de ces équipements fait I'objet de vérifications au moins annuelles.

CHAPITRE 3.3 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
L'eau utilisée dans I'établissement provient exclusivement du réseau d'eau public.

L'usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et
aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

CHAPITRE 3.4 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu 3 l'article 3.5.2 ou
non conforme aux dispositions du chapitre 3.5 du présent arrété est interdit.

A l'exception des cas accidentels oU la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés
pour I'épuration des effluents.
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CHAPITRE 3.5 TYPES D‘EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEVU

ARTICLE 3.5.1. CARACTERISTIQUES GENERALES DES REJETS
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matiéres flottantes ;

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

ARTICLE 3.5.2. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

* les eaux usées a caractére domestique : il s’agit des eaux vannes et sanitaires, et des eaux de
lavage des locaux administratifs et entrepdts. Elles sont envoyées directement vers la station
d’épuration de la zone d‘activité. Leur volume est estimé 3 5 790 m?/an.

» les eaux pluviales, qui sont de 2 types :
o les eaux pluviales de toitures : elles rejoignent les noues et les bassins d’infiltration ;

o les eaux pluviales de voiries : elles rejoignent les bassins étanches puis passent par un
séparateur d’hydrocarbures puis seront infiltrées via les bassins d’infiltration ; une vanne
d'isolement sera installée pour confiner les eaux dans les bassins étanches en cas
d‘incendie.

ARTICLE 3.5.3. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 3.5.3.1. Conception des bassins étanches et du bassin d’infiltration
Le site dispose de trois bassins de rétention :

* le premier au nord-ouest, d’'une capacité de 1283 m? collectant les eaux d’extinction. Il est
équipé d'une vanne de sectionnement automatique et manuelle asservie au systéme de
sécurité incendie ;

* le second au sud, d'une capacité de 1283 m3, collectant les eaux d‘extinction. Il est équipé
d’une vanne de sectionnement automatique et manuelle asservie au systéme de sécurité
incendie ;

* le troisieme a |'est, spécifique aux eaux d‘extinction des cellules 1, 8, 9 et 16 d’un volume de
2272 m®

L'exploitant établit des consignes d‘exploitation visant & s‘assurer du bon fonctionnement de ce
bassin. En particulier, le fonctionnement des vannes d'isolement et I'état des regards de visite feront
I'objet d'une attention particuliére et seront contrélés a une fréquence définie dans les consignes
d’exploitation.

L'étanchéité du bassin devra également faire I'objet d‘une vérification réguliére, définie également
au travers des consignes d’exploitation.

Le volume d’infiltration de 5 260 m? sera réparti comme suit :
* un bassin d'infiltration de 780 m?3 situé au nord-ouest du site, a I'angle de la cellule 1;

* un bassin d‘infiltration de 4 480 m?3 situé au sud du site, face aux cellules 10 3 16.
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Article 3.5.3.2. Aménagement des points de préléevements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides (hors eaux usées domestiques) est prévu un point
de prélévement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en
polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter les interventions
d‘organismes extérieurs a la demande de I'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
acces aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 3.5.4. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

En I'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux pluviales pourront étre évacuées vers
le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété, via les bassins d’infiltration et les
noues.

En cas de pollution avérée, les eaux pluviales polluées seront collectées dans les installations et
éliminées vers les filieres de traitement des déchets appropriées.

ARTICLE 3.5.5. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES
Des points de prélévement d‘échantillon sont installés en aval des séparateurs hydrocarbures.

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu
récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies :

’ Paramétres Concentrations instantanées (mg/l)*
| pH Entre 5,5 et 8,5 ]
| MES 100 mg/l |
' DBOS5 100 mg/l
pco 300 mg]l
Hydrocagu?totaux a 10 mg/l

* pondérée(s) selon le débit de I'effluent

Une campagne de mesures représentative doit valider la conformité des rejets dans les trois mois
suivants la mise en service des installations.
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TITRE 4 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 4.1 GENERALITES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter & la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

- s‘assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-
chimique, biologique ou thermique ;

- sassurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d'un stockage dans
les meilleures conditions possibles.

ARTICLE 4.1.1. STOCKAGE DES DECHETS

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filiéres adaptées, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et I'environnement.

Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

ARTICLE 4.1.2. GESTION DES DECHETS

Les déchets qui ne peuvent pas étre valorisés sont stockés définitivement dans des installations
réglementées conformément au code de I'environnement. L'exploitant est en mesure de justifier la
gestion adaptée de ces déchets sur demande de l'inspection des installations classées. || met en
place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.

Tour brilage a l'air libre est interdit.

La gestion des déchets est conforme aux articles D543-278 4 D543-287 du code de l'environnement
en matiére de tri a la source et de valorisation de 5 flux de déchets.

CHAPITRE 4.2 SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non)
de fagon a assurer leur orientation dans les filieres autorisées adaptées a leur nature et & leur
dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de I'environnement.

Les hviles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code
de l'environnement. Dans |'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec
de |'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 & R. 543-72
du code de I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131
du code de l'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 a R. 543-
151 du code de I'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux
publics, de remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.
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Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions
des articles R. 543195 a R. 543-201 du code de I'environnement.

Les déchets autorisés sur le site sont les suivants :

Code Quantités annuelles

Type de déchets | déchet approximatives Type de gestion
L - __l | = | =
Emballages en papier et carton . 150101 300 tonnes Valorisation
_ Emballaggplastiques | E (;1 02 | 2_00 tonnes _Valorisatio—n _
o Emballages métalliques _ —15 0104 _ _O:casion; ] Vanri;ation
—Palettes cassées | 15 01_63—. 150 tc;nes Val—orisation

Déchets d’emballages contenant des résidus | »
de substances dangereuses ou contaminés par | 15 01 10* 500 kg
de tels résidus

Incinération ou
enfouissement

Incinération ou

Déchets d’absorbants et matériaux filtrants | 15 02 02* 200 kg .
| enfouissement
— = — S S :
Batteries usagées | 1606 01 Occasionnel Recyclage
Déchets liquides aqueux contenant des 1610 07* 100 litres Recyclage
substances dangereuses
Boues de nettoyage l 13 05 02* 15 tonnes Incinération

Déchets ménagers ‘ 200301 | 10 tonnes Incmef'atlon ou
enfouissement

CHAPITRE 4.3 DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filitres propres 3 garantir les intéréts visés a
I'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.

Il s’assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées 3 cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas un lot normal d'expédition vers
I'installation d'élimination.

CHAPITRE 4.4 DECHETS GERES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Tout traitement de déchets dans l'enceinte de I'établissement est interdit.
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CHAPITRE 4.5 TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique oU sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 février 2012 fixant le
contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi
défini a larticle R.541-45 du code de lenvironnement. Les bordereaux et justificatifs
correspondants sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant
5 années au minimum.
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TITRE 5 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 5.1 GENERALITES

ARTICLE 5.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense les parties de I'établissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou

a

produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d’incendies, d'explosions, d‘atmosphéres nocives,
toxiques ou explosives :

* Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
* Soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal ;

* Soit n'étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n‘étant que de
courte durée, s'il advient qu’ils se présentent néanmoins.

L'exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion,
atmosphéres nocives, toxiques ou explosives).

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général
des ateliers et des stockages systématiquement tenu & jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I'entrée de ces zones et en
tant que de besoin rappelées a I'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de
secours.

ARTICLE 5.1.2. ETUDE DE DANGERS

L'exploitant met en place et entretient I'ensemble des équipements mentionnés dans I'étude de
dangers.

L'exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans F'étude de dangers.

CHAPITRE 5.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 5.2.1. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de facon 2 pouvoir détecter rapidement un
départ d'incendie et s‘opposer a |la propagation d’un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre I'objet d‘une explosion sont suffisamment éloignés des
autres batiments et unités de Iinstallation, ou protégés en conséquence.

A I'intérieur du batiment, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation et Iévacuation du personnel ainsi que l'intervention des
secours en cas de sinistre.

ARTICLE 5.2.2. REGLES GENERALES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Les matériaux utilisés dans les équipements sont compatibles avec les produits susceptibles d’étre
contenus (absence de réaction notamment) et les conditions de fonctionnement {température,
pression...).

Toutes dispositions sont prises afin de maintenir les diverses réactions dans leur domaine de
sécurité (telles que sécurités sur les conditions de pression ou de température, maintien des
réactions en dehors du domaine d’inflammabilité ou d‘explosion).
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Les technologies de pompes, joints, instruments de mesure sont adaptées aux risques encourus.

Les organes de manceuvre importants pour la mise en sécurité des installations et pour la maitrise
d’un sinistre éventuel doivent étre implantés de facon a rester manceuvrables en cas de sinistre. Ils
doivent étre installés de facon redondante et judicieusement répartis.

ARTICLE 5.2.3. COMPORTEMENT AU FEU

Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un réle dans la prévention des
accidents en cas de dysfonctionnement de I'installation, sont implantés et protégés vis-a-vis des
risques toxiques et d'incendie.

A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des
secours en cas de sinistre.

ARTICLE 5.2.4. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les dispositions constructives visent a4 ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec
I'intervention des services de secours et la protection de I'environnement. Elles visent notamment 3
ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite & un
sinistre n'entraine pas la ruine en chaine de la structure du batiment, notamment les cellules de
stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas 2 I'effondrement de
la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.

L'ensemble de la structure est a minima R 15.
Le batiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie.

Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n'est pas
applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus
équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises du ministére chargé de l'intérieur.

Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1d0. Cette prescription n'est
pas exigible lorsque, d'une part, le systéme support + isolants est de classe B s1d0, et d'autre part :

- ou bien I'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal 4 8,4 M)/kg ;

- ou bien ['isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la premiére (en contact
avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimétres, de masse volumique
supérieure a 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal & 8,4 M)/kg et les couches
supérieures sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimétres d'une classe D s3 d2.
Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant
de PCS inférieur ou égal 3 84 M)/kg ;

- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'atre
exposées a un feu intérieur au batiment. Cet écran doit jouer un réle protecteur vis-a-vis de I'action
du programme thermique normalisé durant au moins une demi-heure.

Le systéme de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).
Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel satisfont 2 la classe dO.

A I'exception des bureaux dits de quais destinés a accueillir le personnel travaillant directement sur
les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mémes, les bureaux et les
locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépét des marchandises sont situés dans un local
‘clos distant d'au moins 10 métres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120.
lls sont également isolés par un plafond au moins REl 120 et des portes d'intercommunication
munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2). Ce
plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins RE| 120 entre le local bureau et la cellule de
stockage dépasse au minimum d'un métre, conformément au point 6, ou si le mur séparatif au
moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la
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toiture du local bureau est située au moins & 4 métres au-dessous du niveau de la toiture de la
cellule de stockage). De plus, lorsqu'ils sont situés a I'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins
REI 120, et si les bureaux sont situés en étage le plancher est également au moins REI 120.

ARTICLE 5.2.5. COMPARTIMENTAGE

L'entrepdt est compartimenté en cellule de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin
de réduvire la quantité de matiéres combustibles en feu lors d’un incendie.

Les cellules sont toutes munies d'un systéme d’extinction automatique d’incendie et la surface
maximale des cellules est de 5 979 m? par cellule.

La surface totale utile de stockage est de 89 615 m? Les cellules sont au nombre de 18 et aux
surfaces de :

* cellules1216 hormis8et9:5979 m?;
* cellules 8A et 9A : 3181 m?;
* cellules8Bet9B:2728 m2
Les cellules respectent, au minimum les dispositions suivantes :

¢ les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs REI 120 ; le degré de résistance
au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, 3 chacune de leurs
extrémités, aisément repérable depuis I'extérieur par une matérialisation ;

* les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines,
cables électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de
calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalant a celui exigé pour ces parois.
Les fermetures manceuvrables sont associées & un dispositif assurant leur fermeture
automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un cété ou de I'autre de la paroi. Ainsi,
les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2120 C;

* pour les murs extérieurs munis de bardage (facade de quai), les parois séparatives de ces
cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 métre de
part et d'autre ou de 0,50 meétre en saillie de la facade dans la continuité de la paroi ;

* latoiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de
part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte
en surface une feuille métallique A2s1d0;

* les parois séparatives dépassent dau moins 1 meétre la couverture au droit du
franchissement.

Dispositions spécifiques :
Les cellules respectent les dispositions suivantes, conformément a Iannexe 4 du présent arrété
préfectoral :

* Lescellules 8B et 9B sont isolées par des parois RE| 240 ;

* Les cellules 8A et 9A sont isolées par des parois REI 240, sauf les facades de quai qui sont
constituées de bardage métallique ;

* Les autres cellules sont séparées par des murs REI 120 hormis les murs séparatifs dos-a-dos
ainsi que les murs séparant les cellules 4 et 5 et 12 et 13 qui sont REI 240.

Les cellules 1 & 16, exceptées les cellules 8 et 9, sont équipées d'équipements de production
d'électricité utilisant I'énergie photovoltaique. Ils sont conformes aux dispositions de la section V de
I'arrété du 04 octobre 2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de I'environnement soumises 2 autorisation.
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ARTICLE 5.2.6. DESENFUMAGE
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage de superficie maximale suivante :

* pourlescellules1a7et10316:
© 1569 m? pour le canton 1,
° 1108 m? pour les cantons 2 a 5,

* pour les cellules 8A et 9A :
o 1569m? pour le canton 1,
o 831 m? pour les cantons 2 et 3,

* pourlescellules 8B et 9B :
o 1385 m? pour les cantons 4 et 5.

Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur
minimale de 1 métre. La distance entre le point bas de I'écran et le point le plus prés du stockage est
supérieure ou égale & 0,5 métre. Elle peut toutefois étre réduite pour les zones de stockages
automatisés.

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées,
gaz de combustion, chaleur et produits imbrolés.

Des exutoires a commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des
fumées. La surface utile de I'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure 3 2 % de la superficie de
chaque canton de désenfumage.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi 3 la méme détection que celle 3 laquelle est
asservi le systéme d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires
sont réglés de telle facon que I'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le
déclenchement de I'extinction automatique.

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1000 m? de superficie de toiture. La surface utile d'un
exutoire n'est pas inférieure a 0,5 m? ni supérieure & 6 m? Les dispositifs d'évacuation ne sont pas
implantés sur la toiture & moins de 7 métres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Cette distance peut étre réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure & 15 m.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de
I'entrepdt de sorte que I'actionnement d'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou
les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services
d'incendie et de secours depuis les issues du batiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles
doivent étre manceuvrables en toutes circonstances,

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale 3 la surface utile des exutoires du plus grand
canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en facade, soit par des bouches
raccordées a des conduits, soit par les portes des cellules 3 désenfumer donnant sur l'extérieur.

ARTICLE 5.2.7. DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de I'alarme a I'exploitant est
obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux 3 proximité des stockages.
Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du batiment permettant d'assurer
I'alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des
cellules sinistrées.

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut étre
assurée par le systéme d'extinction automatique s'il est concu pour cela, 3 I'exclusion du cas des
cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un systéme de détection dédié et
adapté doit étre prévu.

Dans tous les cas, I'exploitant s'assure que le systéme permet une détection de tout départ
d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.
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L'exploitant inclut dans le dossier prévu au point 1.31 du présent arrété les documents démontrant
la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.

ARTICLE 5.2.8. CONDITIONS DE STOCKAGE

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du systéme d'extinction automatique
d'incendie est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout systéme
de chauffage et d'éclairage.

Les matiéres stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matiéres par un espace minimum
de 3 metres sur le ou les cdtés ouverts. Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport
aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout systéme
de chauffage et d'éclairage.

La hauteur maximale de stockage dans les cellules 1 3 16 (exceptées les cellules 8 et 9) est de 12 m.
Dans les cellules 8A, 8B, 9A et 9B ;

* La hauteur maximale de stockage des aérosols est de 8 m. Ils sont stockés dans une (ou des)
cages grillagées. Les cages grillagées seront dimensionnées de facon 3 résister aux
températures élevées et aux sollicitations mécaniques liées  la projection des boftiers. Le
maillage de ce grillage est adapté 3 |a taille des aérosols stockés ;

* Lahauteur maximale de stockage des liquides inflammables (sauf 4755) est de 5 métres ;

* Lahauteur maximale de stockage des produits 1510 est de 12 métres.

CHAPITRE 5.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 5.3.1. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées
entretenues en bon état et vérifides. )

’

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de
couper I'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

A l'exception des racks recouverts d'un revétement permettant leur isolation électrique, les
équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis a la terre et interconnectés
par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux réglements et aux normes applicables,
compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou 3 I'intérieur de l'entrepot, sont
situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepét par un mur de degré au moins
REI 120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes
satisfont une classe de durabilité C2.

L'entrepdt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions
de la section HI de 'arrété du 4 octobre 2010.

ARTICLE 5.3.2. VENTILATION ET RECHARGE DES BATTERIES

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour
éviter tout risque d'atmosphére explosible.

Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé
aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux.

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules,
restituant le degré REI de la paroi traversée.
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La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés a des
émanations de gaz. En 'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de
recharge peut étre aménagée par cellule de stockage sous réserve d'étre distante de 3 métres de
toute matiére combustible et d'étre protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un
stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.

ARTICLE 5.3.3. ECLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage
fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours d'exploitation, ou sont
protégés contre les chocs.

s sont en toutes circonstances éloignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.

Si I'éclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, I'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de |'ampoule tous les éléments soient confinés dans
I'appareil.

Les éclairages extérieurs seront limités aux exigences de sécurité des personnes et 3 la réalisation de
rondes de surveillance, et seront réglés afin qu’ils éclairent uniquement les aires de circulation
internes du site, sans créer d'éblouissements sur les aires de circulation externes 3 I'établissement et
sans impact significatif pour le voisinage.

ARTICLE 5.3.4. ARRETS D'URGENCE

Les installations, qui le nécessitent, disposent d’arréts d’urgence etfou de moyens d‘isolement
permettant de mettre en sécurité tout ou partie de celles-ci. Ces dispositifs sont susceptibles d’étre

activés depuis la salle de commande, localement ou en automatique a travers les sécurités de
procédé. Des procédures ou consignes en définissent les conditions d'utilisation.

Ces dispositifs d'urgence doivent étre repérés, identifiés clairement et accessibles en toute
circonstance.

ARTICLE 5.3.5. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES (MMR)

L'exploitant établit et tient a la disposition de I'inspection des installations classées, la liste des
mesures de maftrise des risques (MMR) relatives 3 ses installations pour la sécurité et la sOreté de son
installation.

Figurent pour le moins 2 la liste des MMR, I'ensemble des équipements et dispositifs de sécurité tel
qu'alarmes, détection, vannes de sectionnement, etc. qui constituent des barriéres de prévention
ou de protection ultimes, vis-a-vis des scénarii d'accident majeur identifiés dans I'étude des dangers.

Les procédures de contréle, d’essais et de maintenance de ces systémes ainsi que la conduite 3 tenir
dans I'dventualité de leur indisponibilité, sont établies par consignes écrites.

La liste de ces MMR ainsi que les procédures. susvisées sont révisées chaque année au regard du
retour d'expérience accumulé sur ces systémes (étude du comportement et de la fiabilité de ces
matériels dans le temps au regard des résultats d’essais périodiques et des actes de maintenance...).

Les systémes assurant une fonction de sécurité au sein des installations, font l'objet d‘une
surveillance et d'opérations d'entretien de fagon & assurer leur réponse fiable en cas de
dysfonctionnement des dites installations.

Les dépassements des points de consigne des paramétres importants pour la sécurité doivent
déclencher des alarmes en salle de contréle ainsi que les actions automatiques ou manuelles de
protection ou de mise en sécurité appropriées aux risques encourus.

Les procédures importantes pour la sécurité sont régulidrement testées et vérifides.

Les informations nécessaires a la mise en sécurité du site et les alarmes des dispositifs électroniques
de détection d‘incendie, des dispositifs de détection d’atmosphére explosive (hydrogéne, gaz
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naturel...), les dispositifs de détection du déclenchement des dispositifs autonomes de lutte contre
I'incendie (sprinkler) sont reportées au poste de garde du site.

ARTICLE 5.3.6. TRAVAUX DE REPARATION ET D’AMENAGEMENT

Dans les parties de l'installation présentant des risques recensés a l'article 511 du présent arrété, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés élaboration d'un
document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;

- 'adaptation des matériels, installations et dispositifs 4 la nature des opérations a réaliser ainsi que
la définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ;
- I'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
derniére & de la sous-traitance et |'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le
maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut &tre assuré par |'élaboration du plan de prévention
défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet
d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est
affichée en caractéres apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par I'exploitant ou son
représentant avant la reprise de I'activité. Elle fait I'objet d'un enregistrement et est tenue 2 la
disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 5.4 DISPOSITIFS DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres susceptibles de créer
une pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de fagon 3 pouvoir recueillir
les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

ARTICLE 5.4.1. RETENTIONS
Article 5.4.1.1. Volume

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
* 50 % de |a capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale a:

* dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris
entre 60 et 93°C, 50 % de la capacité totale des fits;
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* dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des fOts :

* dans tous les cas, 800 L minimum ou égale i la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 3
800 L.

Article 5.4.1.2. Conception

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. Létanchéité de la
rétention ne doit pas é&tre compromise par les produits pouvant étre recueillis, par un éventuel
incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées 3 I'exploitation courante. En particulier,
elle résiste a la pression statique du produit éventuellement répandu et a l'action physico-chimique
des produits pouvant é&tre recueillis. Il en est de méme pour son dispositif d‘obturation qui est
maintenu fermé. ‘

L'’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est concue pour pouvoir étre contrélée 3 tout
moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n‘est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magconnée ou assimilés.

Article 5.4.1.3. Gestion

Les rétentions font l'objet d’un examen visuel approfondi au moins annuellement et d'une
maintenance appropriée.

Les rétentions doivent é&tre maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des
stockages a I'air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s‘assurer
périodiquement de I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en
service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les
conditions d‘exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent &tre notées sur un
registre spécial tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.4.2. EAUX D’/EXTINCTION INCENDIE
Article 5.4.2.1. Dispositions générales

Toutes mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour I'extinction d'un incendie et le
refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des
sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé par des
dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

Dans le cas d'un confinement externe, les matiéres canalisées sont collectées, de maniére gravitaire
ou grace a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au
batiment. En cas de recours 3 des systémes de relevage autonomes, I'exploitant est en mesure de
justifier 3 tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureuse de ces dispositifs. Des tests
réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un
dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles
d'étre polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de I'incendie
par ces écoulements.
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Article 5.4.2.2, Dispositions particuliéres

Les besoins en rétention des eaux d'extinction sont déterminés suivant le Document Technique
D9A. Le volume en eau a retenir est de 3 347 m3 Il est retenu de la facon suivante :

* 215 m?3 sont retenus dans les réseaux,
* 2565 m?dans les deux bassins de rétention,

« 567 m® sont stockées dans les quais en dernier recours, en cas de pluie décennale (la hauteur
d’eau dans les quais ne doit pas dépasser 18 centimétres).

Les eaux sont confinées dans les bassins de rétention par la fermeture de la vanne de barrage,
asservie a la détection incendie.

Article 5.4.2.3. Dispositions en cas d’incendie

En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de I'impact environnemental et sanitaire de
celui-ci en application des guides établis par le ministére chargé de I'environnement dans le
domaine de la gestion du post-accidentelle. Il réalise notamment des prélévements dans I'air, dans
les sols et le cas échéant les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de
I'incendie en termes de pollution. Le Préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux
prélévements réalisés par |'exploitant.

CHAPITRE 5.5 DISPOSITION D’EXPLOITATION

ARTICLE 5.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de I'entrepdt, une surveillance de I'entrepét, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment
I'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de I'équipe d'intervention, ainsi que
l'accés des services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur
permettre 'accés a tous les lieux.

L'exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes
nommeément désignées par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés
dans les installations, et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangeres a I'établissement n‘ont pas l‘accés libre aux installations.

ARTICLE 5.5.2. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d‘interdire l'accés a toute personne non
autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.

L'établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie. La cl6ture, d'une hauteur
de 2 métres, mesurée a partir du sol cdté extérieur, doit &tre suffisamment résistante afin
d’empécher les éléments indésirables d’accéder aux installations. L'exploitant s‘assure du maintien
de l'intégrité physique de la cléture dans le temps et réalise les opérations d’entretien des abords
réguliérement.

ARTICLE 5.5.3. CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables & lintérieur de
I'établissement. Elles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et
une information appropriée.
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ARTICLE 5.5.4. ETAT DES MATIERES STOCKEES

L'exploitant tient & jour un état des matiéres stockées, y compris les matigéres combustibles non
dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations
classées.

Cet état des matiéres stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :

1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel. En particulier, cet état permet de
connaftre la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matiéres ou déchets
présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.

£

Pour les matiéres dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de
dangers des substances, produits, matiéres ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire a un
classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.

Pour les produits, matiéres ou déchets autres que les matiéres dangereuses, devront figurer, a
minima, les grandes familles de produits, matiéres ou déchets, selon une typologie pertinente par
rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques
particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou
batteries, figurent spécifiquement.

Cet état est tenu a disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des
installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux
a l'avance.

2. répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de
fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matiéres ou déchets présents au sein
de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu & disposition du préfet 3 cette fin.

L'état des matiéres stockées est mis a jour a minima de maniére hebdomadaire et accessible a tout
moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible
d'affecter I'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage
utilisées pour réaliser I'état qui est accessible dans les mémes conditions.

Pour les matiéres dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état
est mis a jour, a minima, de maniére quotidienne.

Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas
échéant, de maniére tournante.

L'état des matieres stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.

ARTICLE 5.5.5. TRAVAUX DE REPARATION ET D’AMENAGEMENT

Dans les parties de l'installation présentant des risques recensés au 5.1, les travaux de réparation ou
d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés élaboration d'un document ou dossier
comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs & la nature des opérations 3 réaliser
ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ;
- I'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours
par cette derniére a de la sous-traitance et I'organisation mise en place dans un tel cas pour
assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
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effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par |'élaboration du plan de prévention
défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet
d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est
affichée en caractéres apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son
représentant avant la reprise de I'activité. Elle fait I'objet d'un enregistrement et est tenue 3 la
disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.5.6. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Article 5.5.6.1. Prévention des risques d’incendie et d’explosion
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d’incendie et d’explosion.
Il est interdit :

* de fumer dans I'€tablissement (sauf aux endroits spécifiques a cet effet, séparés des zones
de production et dans le respect des réglementations particuliéres) ;

+ d'apporter des feux nus ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones
de dangers présentant des risques d‘incendie ou d’explosion sauf pour les interventions
ayant fait I'objet d'un permis d‘intervention spécifique ;

* de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos ;

» d'apporter toute source potentielle d’inflammation dans les zones ATEX, zone & risque
d’explosion (a ce titre, une "attention particuliere sera portée sur les matériels de
communication - notamment les téléphones portables ~ introduits dans I'enceinte de
I’établissement).

Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 5.5.6.2. Consignes générales

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités
d'application des dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues a jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :
- I'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brdlage a I'air libre ;

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les
bureaux séparés des cellules de stockages;

by

- l'obligation du document ou dossier évoqué a larticle «travaux de réparation et
d’aménagement » ;

- les précautions a prendre pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment) ;

- les mesures permettant de tenir a jour en permanence et de porter a la connaissance des services
d'incendie et de secours la localisation des matiéres dangereuses, et les mesures a prendre en cas de
fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
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- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a l'article
« eaux d’extinction incendie » ;

- les moyens de lutte contre l'incendie ;
- les dispositions a mettre en ceuvre lors de I'indisponibilité (maintenance...) de ceux-ci;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 5.5.7. EVACUATION DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de I'entrepét dans lesquelles il peut y
avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.

En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de I'entrepdt ne soit pas
distant de plus de 75 métres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé,
et 25 métres dans les parties de I'entrepdt formant cul-de-sac.

Deux issues au moins, vers l'extérieur de I'entrepdt ou sur un espace protégé, dans deux directions
opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure a 1000 m? En
présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manceuvrables.

ARTICLE 5.5.8. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite
A tenir en cas d’incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d’intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :

» toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et
opérations de fabrication mises en ceuvre ;

* les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;

« des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de sécurité prévues par
le présent arrété, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens
d’intervention affectés a leur unité;

» un entrainement périodique a la conduite des installations en situation dégradée vis-a-vis de
la sécurité et a I'intervention sur celles-ci ;

* une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d’altérer les
capacités de réaction face au danger.

Des séances de formation relatives a la connaissance des produits susceptibles d'étre stockés et des
moyens de lutte adéquats & mettre en ceuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et
aux risques techniques de la manutention doivent faire 'objet de recyclages périodiques, un bilan
annuel est étabili.

Le personnel de I'exploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre l'incendie est
apte & manceuvrer ces équipements et 2 faire face aux éventuelles situations dégradées.

CHAPITRE 5.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ARTICLE 5.6.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 5.6.1.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence de deux accés pour permettre a tout moment l'intervention
des services d‘incendie et de secours.
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Au sens du présent arrété, on entend par « accés a l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et I'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre |'entrée des
engins de secours et leur mise en ceuvre.

Cet accés doit pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services d’incendie et de
secours.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner
de géne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation
externes i l'installation, méme en dehors des heures d’exploitation et d'ouverture de I'installation.

Les voies d’accés des services de secours sont maintenues dégagées de tout stationnement.

L'exploitant tient a disposition des services d‘incendie et de secours des consignes précises pour
l'accés des services de secours avec des procédures pour accéder a tous les lieux et des plans des
locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et
I'emplacement des moyens de protection incendie.

Article 5.6.1.2. Voie engins

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie compléte du batiment ;

- l"accés au batiment ;

- lacceés aux aires de mise en station des moyens aériens ;

- l'accés aux aires de stationnement des engins.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente
inférieure 315 % ;

- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 métres. Une surlargeur de S = 15/R métres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 métres ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum;

- chaque point du périmetre du batiment est a une distance maximale de 60 métres de cette voie;

- aucun obstacle n‘est disposé entre la voie « engins » et les accés au batiment, les aires de mise en
station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Article 5.6.1.3. Aires de mise en station des moyens aériens

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer
leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont
directement accessibles depuis la voie « engins » définie a I'article 5.61.2 du présent arrété.

Elles sont positionnées de facon a ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie
du batiment ou occupées par les eaux d’extinction.

Au moins une facade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques
suivantes :

~ la largeur utile est au minimum de 7 meétres, la longueur au minimum de 10 métres, la pente au
maximum de 10 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;
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- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens a la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport a la facade est de 1 métre minimum et de 8 métres maximum ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d‘incendie et de
secours; Si les conditions d‘exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés a Iexploitation), l'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d’incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23

de I'annexe Il de I'arrété ministériel du 11 avril 2017 modifié ;

- laire résiste a |la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci €tant distants de 3,6 métres au minimum et présente une résistance au
poingonnement minimale de 88 Nfcm?

Article 5.6.1.4. Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours
de stationner pour se raccorder aux points d‘eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis
la voie « engins » définie a I'article 5.6.1.2 du présent arrété. Les aires de stationnement des engins au
droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d’eau incendie ne sont pas nécessaires.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par
I'effondrement de tout ou partie de ce batiment ou occupées par les eaux d’extinction.

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum de 8 meétres, la pente est
comprise entre 2et7 % ;

- elle comporte une matérialisation av sol ;
- elle est située a 5 métres maximum du point d’eau incendie ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de
secours ; Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant |'arrivée des services
d’incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini a |'article
5.6.5. du présent arrété ;

- l‘aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum.

Ces aires ne se situent pas dans les flux de SkW/m?2

Article 5.6.1.5. Accés aux issues et quais de déchargement

A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accés
aux issues du batiment ou a l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 métre de large au minimum.

Au moins un acces par cellule et par fagcade est d’une largeur de 1,8 métre pour permettre le passage
des dévidoirs.

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 metre de large et de pente
inférieure ou égale a 10 %, permettant l'accés aux cellules sauf s’il existe des accés de plain-pied.

Dans le cas oU les issues ne sont pas prévues a proximité du mur séparatif coupe-feu, une ouverture
munie d‘un dispositif manceuvrable par les services d'incendie et de secours ou par l'exploitant
depuis I'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en oceuvre des moyens hydrauliques de plain-
pied.

Dans le cas oU le dispositif est manceuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier fixe les
mesures organisationnelles permettant l'accés des services d’incendie et de secours par cette
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ouverture en cas de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense
incendie défini a I'article 5.6.5. du présent arrété.

Article 5.6.1.6. Documents & disposition des services d’incendie et de secours
U'exploitant tient a disposition des services d'incendie et de secours ;

o des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des
risques particuliers et 'emplacement des moyens de protection incendie ;

e des consignes précises pour l'accés des secours avec des procédures pour accéder a tous les
lieux.

Ces documents sont annexés au plan de défense incendie défini a I'article 5.6.5. du présent arrété.

ARTICLE 5.6.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

La défense extérieure contre I'incendie est assurée de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent
disposer d'un volume d’eau de 540 m? disponible pendant 2 heures (soit 270 m3/h).

L'établissement est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

* de 13 poteaux incendie répartis sur tout le site permettant de fournir un débit simultané de
270 m3/h soit 540 m® pendant 2h dont la pression dynamique ne devra pas excéder 10 bars ;

« une réserve en eau associée de 540 m?3 d’eau, sous forme de cuve ;

« d‘une extinction automatique 3 eau de type sprinklage alimentée de deux cuves de 600 m3
Le sprinkler est de type ESFR. Il sera conforme a la régle R1 de APSAD ou tout référentiel
équivalent. Un espace de 0,9 métre est maintenu entre le niveau des tétes de sprinklage et le
haut du stockage. Le fonctionnement de l'installation de sprinklage est assuré en toutes
circonstances. Le systéme d’extinction automatique d'incendie est congu, installé et
entretenu régulitrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette
installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le
domaine de I'extinction automatique ;

* des extincteurs répartis a l'intérieur de I'entrep6t, batiments, sur les aires extérieures et les
lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles,
facilement accessibles et repérés au moyen de panneaux indestructibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les produits

stockes ;

* d’un réseau de robinets d'incendie armé (RIA) disposé de telle sorte que tout point de
stockage soit attaquable par deux lances, utilisables en période de gel ;

+ d’une détection automatique d'incendie avec transmission en tout temps, de l'alarme a
I'exploitant, perceptible en tous points du batiment qui déclenchera le compartimentage de
la cellule sinistrée en cas de fonctionnement. Cette détection pourra étre assurée par
Finstallation d’extinction automatique d'incendie ;

» d'un plan de défense incendie;
* d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.

Quelle que soit la cellule en feu au moins 2 poteaux incendie a moins de 100 métres de cette cellule
sont hors des flux de 5 kW/m? Ce point est détaillé dans le plan de défense incendie.

Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de linstallation et notamment en période de gel. Le réseau incendie est maintenu hors

gel.

Les tuyauteries d’alimentation en eau font |‘'objet de contrdles périodiques visant a s'assurer de leur
bon état.
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Dans le trimestre qui suit le début de I‘exploitation de I'entrepdt, I'exploitant organise un exercice
de défense contre I'incendie. Cet exercice est renouvelé régulierement.

ARTICLE 5.6.3. VERIFICATION - MAINTENANCE

L'exploitant s’assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
I'incendie (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu,
colonne séche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications
périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.

ARTICLE 5.6.4. INDISPONIBILITE TEMPORAIRE DU SYSTEME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE

L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d’apparition d’un incendie durant
la période d’indisponibilité temporaire du systéme d’extinction automatique d‘incendie.

Dans les périodes et les zones concernées par I'indisponibilité du systéme d‘extinction automatique
d’incendie, du personnel formé aux taches de sécurité incendie est présent en permanence. Les
autres moyens d’extinction sont renforcés, tenus préts a I'emploi. L'exploitant définit les autres
mesures qu’il juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin
de s’adapter aux risques et aux enjeux de l'installation.

L'exploitant inclut les mesures précisées ci-dessus au plan de défense incendie défini & l'article 5.6.5
du présent arrété,

ARTICLE 5.6.5. PLAN DE DEFENSE INCENDIE
Le plan de défense incendie comprend :

* les schémas d'alarme et d‘alerte décrivant les actions @ mener & compter de la détection
d’un incendie (I'origine et la prise en compte de l'alerte, I'appel des secours extérieurs, la liste
des interlocuteurs internes et externes) ;

- le schéma d‘alerte au service en charge de la gestion de la circulation sur 'autoroute A1 afin
de prévenir tout accident lié€ a la perte de visibilité due aux fumées d’un incendie ;

* l'organisation de la premiére intervention et de I'évacuation face a un incendie en périodes
ouvrées ;

* les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours en périodes ouvrées et non
ouvrées, y compris le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au point 3 de
I‘annexe 1l de I'arrété ministériel du 11 avril 2017 susvisé ;

* lajustification des compétences du personnel susceptible, en cas d‘alerte, d’intervenir avec
des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d’interagir sur les moyens fixes de
protection incendie, notamment en matiére de formation, de qualification et
d’entralnement;

» les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu;

- les plans et documents prévus a disposition des aux points 1.611 et 3.5 de I'annexe Il de
I‘arrété ministériel du 11 avril 2017 susvisé ;

* le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d’eau
ainsi que I'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise
en osuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire 3 la maftrise de
I"incendie de chaque cellule ;

« la description du fonctionnement opérationnel du systéme d’extinction automatique et le
cas échéant |'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 281 de
I'annexe Il de I'arrété ministériel du 11 avril 2017 susvisé ;

- les éléments de démonstration de I'efficacité du dispositif visé au point 281 de I'annexe Il de
l'arrété ministériel du 11 avril 2017 susvisé ;
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+ la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 de
I'annexe |l de I'arrété ministériel du 11 avril 2017 susvisé ;

+ la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15 de l'annexe Il de l'arrété
ministériel du 11 avril 2017 susvisé , lorsqu'ils existent ;

* les dispositions a prendre en cas de présence de panneaux photovoltaiques ;

.+ les mesures particuliéres prévues au point 22 de I'annexe |l de |'arrété ministériel du 11 avril
2017 susvisé.

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues a
disposition du service d’incendie et de secours et de I'inspection des installations classées et, le cas
échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d’en découler.

Le plan de défense incendie ainsi que ses mises a jour sont transmis aux services d’incendie et de
secours.

Le plan de défense incendie comporte également les dispositions permettant de mener les premiers
prélévements environnementaux, a l'intérieur et a l'extérieur du site, lorsque les conditions d’acces
aux milieux le permettent. |l précise ;

- les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces
substances et ces milieux ont été choisis;

- les équipements de prélévement a mobiliser, par substance et milieux ;

- les personnels compétents ou organismes habilités a mettre en ceuvre ces équipements et
a analyser les prélévements selon des protocoles adaptés aux substances recherchées.

L'exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des
délais adéquats en cas de nécessité. Les équipements peuvent étre mutualisés entre plusieurs
établissements sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues a disposition
de I'inspection des installations classées, soient établies a cet effet et que leur mise en ceuvre soit
compatible avec les cinétiques de développement des phénoménes dangereux. Dans le cas de
prestations externes, les contrats correspondants le prévoyant explicitement sont tenus a
disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.6.6. SIGNALISATION

La norme NF X 08 003 relative a I'emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée,
conformément a l'arrété du 4 ao0t 1982 afin de signaler les emplacements :

¢ des moyens de secours ;

e des stockages présentant des risques ;
o deslocaux arisques;

e des boutons d'arréts d’'urgence ;

e ainsi que les diverses interdictions.

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en ceuvre des
produits dangereux sont repérés et connus du personnel.

CHAPITRE 5.7 RISQUES NATURELS
ARTICLE 5.7.1. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d'événements
susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des
installations, a la sécurité des personnes ou a la qualité de I'environnement, sont protégées contre la
foudre en application de I'arrété ministériel du 4 octobre 2010.
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TITRE 6 SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. IDENTIFICATION DES PRODUITS

Linventaire et |'état des stocks des substances et mélanges dangereux susceptibles d'étre présents
dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), en tenant compte des
mentions de dangers codifiées par la réglementation en vigueur, sont tenus a jour dans un registre.

Un plan général des stockages est annexé a I'état des stocks.

Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu a la disposition permanente de l'inspection des
installations classées et des services publics d'incendie et de secours.

L'exploitant dispose sur le site, avant la réception des substances et produits, de l'ensemble des
documents nécessaires a I'identification de la nature et des risques des substances et des produits
présents dans les installations, et en particulier les fiches de sécurité a jour pour les substances
chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site ou tous autres documents
équivalents.

Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence 2 la disposition de I'inspection
des installations classées et des services publics d‘incendie et de secours.

ARTICLE 6.1.2. STOCKAGE DES MATIERES DANGEREUSES ET CHIMIQUEMENT
INCOMPATIBLES

Les matiéres chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de facon
dangereuse ou qui sont de nature a aggraver un incendie, ne doivent pas étre stockées dans la
méme cellule, sauf si I'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matieres
permettant d’atteindre les mémes objectifs de sécurité.

De plus, les matiéres dangereuses sont stockées dans des cellules particulieres dont la zone de
stockage fait 'objet d’'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et
de protection aux risques. Ces cellules particuliéres sont situées en rez-de-chaussée sans étre
surmontées de niveaux et ne comportent pas de mezzanines.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les
zones de réception.

Le stockage de matiéres ou produits dangereux n’est autorisé que dans les cellules 1, 16, 8A, 8B, 9A
et 9B . Seuls les matiéres ou produits dangereux prévus dans ces cellules sont acceptables.

ARTICLE 6.1.3. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fOts, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et
mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP
ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

ARTICLE 6.1.4. MANIPULATION DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les recommandations et les consignes de sécurité édictées par les fiches de données de sécurité
sont scrupuleusement respectées par l'exploitant. L'exploitant dispose des produits et matériels
cités par ces fiches pour &tre en mesure de réagir immédiatement en cas d‘incident ou d’accident.

La présence de substances et mélanges dangereux ou combustibles est limitée aux nécessités de
I'exploitation.

Le transport des substances et mélanges dangereux a l'intérieur de I'établissement est effectué avec
les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des
fOts...).
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Toute opération de manipulation, de transvasement ou de transport de matiéres dangereuses a
I'intérieur de |'établissement s’effectue sous la responsabilité d'une personne désignée par
I'exploitant, selon des consignes définies par écrit visant a éviter toute dispersion accidentelle. Des
consignes particuliéres fixent les conditions de manipulation, de chargement, de déchargement et
de stockage des matiéres dangereuses.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET
LENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L'exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre
des réglementations européennes, et notamment :

+ qu'il n‘utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives

ayant fait l'objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du
réglement 528/2012 ;

»« qu'il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques
persistants ;

» qu'il respecte les restrictions inscrites a I'annexe XVH du réglement n°®1907/2006.

S’il estime que ses usages sont couverts par d‘éventuelles dérogations a ces limitations, I'exploitant
tient I'analyse correspondante a la disposition de l'inspection.
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TITRE 7 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 7.1 LOCAL SPRINKLAGE

Le batiment est protégé par un systéme d’extinction automatique (sprinkler).

Les pompes du réseau d’extinction automatique sont installées dans un local spécifique, elles sont
alimentées en eau par deux cuves de 600 m? Le local est accolé a ces cuves.

Ce local est isolé par des parois extérieures et une toiture REI 120. Il est isolé des cellules de stockage
par des parois RElI 120 Les portes de communication avec les cellules présentent un classement au
moins EI2 120C.

Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, passages de gaines, cables électriques
et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un
degré de résistance au feu équivalant a celui de la paroi traversée.

Le local sprinklage comprend un poste A3F (émulseur).

CHAPITRE 7.2 CHAUFFERIES

Le site compte 2 chaufferies de plus de 1 MW, localisées a I'est et a 'ouest du batiment.

Les chaufferies sont isolées des cellules de stockages par des parois REI 120. Les parois extérieures et
la toiture sont REI 120.

Chaque chaufferie comporte deux accés.

Une détection de méthane et un pressostat sont mis en place dans la chaufferie, et actionnent les
vannes de sectionnement pneumatiques pour couper 'arrivée de gaz naturel.

CHAPITRE 7.3 LOCAL TRANSFORMATEUR

Le site comporte deux locaux transformateur situés :
+ enfacade est du site, d’'une surface de 100 m?;
» en facade ouest du site d’une surface de 100 m2

IIs sont séparés des cellules par des murs REI120.

CHAPITRE 7.4 LOCAL DE CHARGE

Les locaux de charge sont isolés des cellules de stockage par des parois REI 120.

Les locaux de charge sont exclusivement réservés a la recharge de batteries des chariots
automoteurs. lls sont séparés des cellules de stockage par des parois et des portes munies d'un
ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C (Classe de durabilité C2 pour
les portes battantes).

La couverture des locaux de charge est une couverture bac acier avec isolant et étanchéité de
mémes caractéristiques que celle de I'entrepbt. Les facades extérieures sont en bardage.
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CHAPITRE 7.5 LOCAL DECHETS

Un local déchets est présent entre les cellules 12 et 13, en fagade de quai sud. D'une surface de
194 m? (19,4 métres de largeur x 10 métres de profondeur), le local sera utilisé pour le stockage :

* de biodéchets en box palettes ;
» des papiers/archives en box palettes ;
+ des produits dangereux triés en f0ts.

La hauteur libre du local est de 5 métres, avec une hauteur maximale de stockage de 2 métres.
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TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET LEURS EFFETS

CHAPITRE 8.1 CONTROLES INOPINES

Indépendamment des contrbles explicitement prévus dans le présent arrété, l'inspection des
installations classées peut demander a tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un
organisme tiers choisi par elle-méme, de prélevements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de
déchets ou de sols ainsi que I'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores.
Elle peut également demander le contrdle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de
I'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrdles, inopinés ou non, sont a la charge de l'exploitant.

CHAPITRE 8.2 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 8.2.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maftriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement,
I'exploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d‘auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la
nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de
leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
I'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I'inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de
surveillance, y compris les modalités de transmission a l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de
mesure, de paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des
effets sur I'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 8.2.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s‘assurer du bon
fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité
des valeurs mesurées (absence de dérive), 'exploitant fait procéder 4 des mesures comparatives,
selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de
I'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d‘auto surveillance.
Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de l'inspection des installations classées
pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par l'inspection des
installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de
I'environnement. Conformément a ces articles, I'inspection des installations classées peut, a tout
moment, réaliser ou faire réaliser des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de
sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélevement et d’analyse sont a la charge de
I'exploitant. Les contrdles inopinés exécutés a la demande de I'inspection des installations classées
peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 8.3 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 8.3.1. FREQUENCES, ET MODALITES DE L'AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES
REJETS AQUEUX

Une analyse des paramétres précisés dans le tableau de I'article 3.5.5 du présent arrété sera réalisée
une fois par an.
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ARTICLE 8.3.2. SUIVI DES DECHETS

L'exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement

Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les
informations suivantes :

* |a date de I'expédition du déchet ;

* lanature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie  I'annexe
Il de I'article R. 541-8 du code de I'environnement) ;

* la quantité du déchet sortant ;
* le nom et I'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

* le nom et I'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné a l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;

* le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
* le cas échéant, le numéro du document prévu a I'annexe Vil du réglement susvisé ;

* le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est
expédi¢, selon les annexes | et |l de la directive susvisée ;

* la qualification du traitement final vis-3-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie
a 'article L. 541-1 du code de I'environnement.

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au
moins trois ans et tenu a la disposition des autorités compétentes.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 8.3.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en
service de l'installation, puis tous les 5 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en
annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans
des conditions représentatives du fonctionnement de I'installation sur une durée d’une demi-heure
au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifig,
notamment a la demande du préfet, si I'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification
de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones émergence
réglementée.

CHAPITRE 8.4 sulVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 8.4.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE

Les résultats de 'autosurveillance sont mis & la disposition de I'inspection des installations classées
dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles
d’amélioration.

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto
surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées
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lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d’écart
par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de
leurs effets sur I'environnement.

ARTICLE 8.4.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de I‘article 8.3.3 du présent arrété sont transmis au
préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles
d’amélioration.

ARTICLE 8.4.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTOSURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a l'article 8.3.2 du présent arrété doivent &tre conservés trois ans.
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TITRE 9 - PUBLICITE, DELAIS ET VOIES DE RECOURS, EXECUTION

ARTICLE 9.1 - PUBLICITE
En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de ['arrété préfectoral complémentaire est déposée a la mairie d’Ablaincourt-Pressoir
et peut y étre consultée ;

2° Un extrait de cet arrété est affiché a la mairie d'Ablaincourt-Pressoir pendant une durée minimum
d'un mois ; proces-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture de la Somme qui a délivré I'acte pendant
une durée minimale de quatre mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.

ARTICLE 9.2. - DELAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision est soumise a un contentieux de pleine juridiction. Elle peut &tre déférée 2 la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif d’Amiens (14 rue Lemerchier, 80000
Amiens), le cas échéant par le biais de I'application « télérecours citoyens » accessible sur le site
www.telerecours.fr :

1° Par le pétitionnaire ou par l'exploitant, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle
la décision lui a été notifiée.
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de

I'installation présente pour les intéréts mentionnés par le code de I'environnement dans un délai de
quatre mois a compter du premier jour de la publication ou de I'affichage de cette décision.

La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 9.3. - EXECUTION

La secrétaire générale de la préfecture, la sous-préféte de Péronne et de Montdidier, le maire de Ia
commune d’Ablaincourt-Pressoir, le Directeur régional de I'environnement, de I'aménagement du
logement des Hauts de France et 'inspection des installations classées sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera notifié a la société SH ABLAINCOURT.

Amiens, le 0 8 0CT. 2022

Etienne STOSKOPF
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ANNEXE 1: NATURE DES INSTALLATIONS
(informations sensibles, non publiables, communicables sur demande})

VU pour étre annexé 3 Iarrété préfectoral du 08 0CT. 2022
Le préfet

Etienne STOSKOPF



ANNEXE 2 : PLAN DES INSTALLATIONS

VU pour &tre annexé & l'arrété préfectoral du 0 § 0CT, 2022
Le préfet

Etlenne STOSKOPF
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