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ARRETE
Installations classées pour la protection de I'environnement
Société VERGER DU COLOMBIER 4 SUZANNE
Arrété préfectoral de mise en demeure de respecter des prescriptions applicables

LE PREFET DE LA SOMME

Vu le réglement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz & effet de serre fluorés et notamment ses articles
56et13.3;

Vu le code de I'environnement et notamment, les articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 5111, L. 514-5 et R.543-78 :
Vu le code des relations entre le public et 'administration ;

Vu la loi n® 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a 'organisation et 3 |'action
des services de I'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du 21 décembre 2018 nommant Mme Myriam GARCIA, sous-préféte hors classe, secrétaire générale
de la Préfecture de la Somme ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant M. Etienne STOSKOPF, préfet de la Somme & compter du 23 ao0t
2022;

Vu I'arrété ministériel du 29 février 2016 relatif a certains fluides frigorigénes et aux gaz a effet de serre fluorés et
notamment son article 6 ;

Vu l'arrété préfectoral du 23 ao0t 2022 donnant délégation de signature & Mme Myriam GARCIA, sous-préféte
hors classe, secrétaire générale de la Préfecture de la Somme ;

Vu le rapport de I'inspection des installations classées établi a I'issue de la visite d'inspection du 3 avril 2023,
transmis a la société VERGER DU COLOMBIER pour ses installations sises 3 Suzanne par courriel du 18 avril 2023 ;

Vu |'absence de réponse de l'exploitant au terme du délai imparti dans la transmission du rapport susvisé ;
Vu le projet d'arrété transmis a |'exploitant par courrier du 10 mai 2023 recu le 13 mai 2023 ;
Vu I'absence d'observation formulée par I'exploitant dans le délai imparti ;

Considérant ce qui suit :



1. lors de la visite d‘inspection du 3 avril 2023 réalisée sur le site susvisé, l'inspection des installations
classées a constaté les faits suivants :

Une recharge en fluide frigorigéne R422D a été effectuée par la société HVA KOELING,
I'exploitant a présenté une fiche d'intervention du 16 novembre 2022, dont la forme ne respecte
pas le cerfa n°15497*3. Une facture a également été présentée, elle indique une recharge en
R422D de 215kg, mais celle-ci ne précise pas si le fluide est neuf, régénéré ou recyclé (le
document n'est pas rédigé totalement en francais), et ce contrairement aux dispositions de
I‘article 13.3 du réglement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 susvisé prévoyant qu’ « A partir du Ter
Janvier 2020, l'vtilisation de gaz & effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal a 2 500 pour l'entretien ou la maintenance des équipements de
réfrigération, ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus, est interdite.

Jusqu’au Ter janvier 2030, l'interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux catégories de
gaz 3 effet de serre fluorés suivantes :

a) les gaz a effet de serre fluorés régénérés dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal a 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l'entretien d’équipements de
réfrigération existants, & condition qu'ils soient étiquetés conformément 3 l'article 12, paragraphe 6

b) les gaz & effet de serre fluorés recyclés dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal & 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l'entretien d’équipements de
réfrigération existants, & condition qu’ils aient été récupérés & partir de ce type d'équipements.
Ces gaz recyclés ne peuvent étre utilisés que par l'entreprise qui les a récupérés dans le cadre de Ia
maintenance ou de l'entretien ou par I'entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été
effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l'entretien. [..].» ;

L'équipement de réfrigération fixe contenant des gaz a effet de serre fluorés dans une quantité
de 736,83 teq CO;, soit dans une quantité supérieure & 500 tonnes équivalent CO2, n‘est pas
doté d'un systeme de détection de fuites permettant d‘alerter, en cas de fuite, I'exploitant ou
une société assurant |'entretien, et ce contrairement aux dispositions de l‘article 5 de l'arrété
ministériel du réglement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 susvisé prévoyant que : « Les
exploitants des équipements énumérés a l'article 4, paragraphe 2, points a) & d), et contenant des
gaz a effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales & 500 tonnes équivalent CO2
veillent a ce que ces équipements soient dotés d’un systéme de détection de fuites permettant
d’alerter, en cas de fuite, I'exploitant ou une société assurant I'entretien. » ;

Aucun registre n'est présent sur site, et ce contrairement aux dispositions de l‘article 6 du
réglement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 susvisé prévoyant que « Les exploitants
d'équipements qui doivent faire l'objet d’un contréle d’étanchéité au titre de I'article 4, paragraphe
1, établissent et tiennent a jour, pour chaque piéce de ces équipements, des registres dans lesquels
ils consignent les informations suivantes :

a) la quantité et le type de gaz 3 effet de serre fluorés installés ;

b) les quantités de gaz a effet de serre fluorés ajoutées pendant I'installation, la maintenance ou
l'entretien ou a cause d‘une fuite;

c) la quantité de gaz a effet de serre fluorés installés qui a été éventuellement recyclée ou
régénérée, y compris le nom et l'adresse de I'installation de recyclage ou de régénération et, le cas
échéant, le numéro de certificat ;

d) la quantité de gaz a effet de serre fluorés récupérée ;

e) l'identité de l'entreprise qui a assuré l'installation, l'entretien, la maintenance et, le cas échéant,
la réparation ou la mise hors service de I'équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son
certificat ;

f) les dates et les résultats des contréles effectués au titre de l'article 4, paragraphes 13 3 ;

g) si I'équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz 3
effet de serre fluorés. » ;

Une vignette bleue est présente sur I'équipement, cependant elle indique la date de décembre
2022, alors que le dernier contrdle date de mars 2023, et ce contrairement aux dispositions de
I'article 6 de l'arrété ministériel du 29 février 2016 susvisé prévoyant que « Quand il est établi 3
I'issue du contréle d'étanchéité que I'équipement ne présente pas de fuites, I'opérateur appose sur
I'équipement la marque de contréle d'étanchéité,



La marque de contréle d'étanchéité est constituée d'une vignette adhésive ayant la forme d'un
disque bleu de diamétre supérieur ou égal a quatre centimétres et conforme au modeéle figurant &
I'annexe du présent arrété.

Les vignettes sont apposées de maniére & étre visibles dans les conditions normales d'utilisation
des équipements. La nouvelle vignette est substituée a la précédente.

La marque de contréle d'étanchéité indique la date limite de validité du contréle d'étanchéité
prévue a l'article 4 du présent arrété. Si le contréle d'étanchéité n'est pas renouvelé avant cette
date, I'équipement ne peut faire l'objet d'opération de recharge en fluide frigorigéne. » ;

* Lexploitant n'a pas été en mesure de fournir I'attestation de capacité ou autre certificat
équivalent délivré dans un des Etats membres de |'Union européenne et traduit en francais de la
société HVA KOELING, et ce contrairement a l'article R.543-78 du code de |'environnement
susvisé prévoyant que « Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder a sa charge en
fluide frigorigéne, a sa mise en service ou a toute autre opération réalisée sur cet équipement qui
nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de I'attestation de
capacité prévue a l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats
membres de I'Union européenne et traduit en frangais. » ;

2. ces mangquements constituent une atteinte aux intéréts protégés par l'article L. 511-1 du code de
I'environnement et en particulier la protection de I'environnement ;

3. face a ces manquements, il convient de faire application des dispositions de I'article L. 171-8 du code
de l'environnement en mettant en demeure la société VERGER DU COLOMBIER de respecter les
dispositions de l'article 6 de I'arrété ministériel du 29 février 2016 susvisé et des articles 13.3, 5 et 6 du
reglement (UE) n°® 517/2014 du 16 avril 2014 susvisés ainsi que de larticle R.543-78 du code de
I'environnement susvis€, afin d’assurer la protection des intéréts visés a l'article L. 511-1 du méme code ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1. - OBJET
La société VERGER DU COLOMBIER sise au 19 rue Neuve sur la commune de Suzanne (80 340) est mise
en demeure de respecter les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 2. - RESTRICTIONS D'UTILISATIONS DE FLUIDES A PRG ELEVE

Dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent arrété, l'exploitant est tenu de respecter les
dispositions de larticle 13.3 du réglement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 qui prévoient notamment
que « A partir du Ter janvier 2020, I'vtilisation de gaz & effet de serre fluorés dont le potentiel de
réchauffement planétaire est supérieur ou égal & 2 500 pour lentretien ou la maintenance des
équipements de réfrigération, ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus, est interdite.
Jusqu’au Ter janvier 2030, I'interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux catégories de gaz &
effet de serre fluorés suivantes :

a) les gaz a effet de serre fluorés régénérés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou
égal 2 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l'entretien d'‘équipements de réfrigération
existants, a condition qu’ils soient étiquetés conformément & l'article 12, paragraphe 6 ;

b) les gaz a effet de serre fluorés recyclés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou
égal & 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l'entretien d‘équipements de réfrigération
existants, & condition qu'ils aient été récupérés a partir de ce type d‘équipements. Ces gaz recyclés ne
peuvent étre utilisés que par I'entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de
I'entretien ou par l'entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de
la maintenance ou de l'entretien. [...].».



ARTICLE 3.- DETECTION DE FUITES

Dans un délai de 6 mois suivant la notification du présent arrété, I'exploitant est tenu de respecter les
dispositions de larticle 5 de l'arrété ministériel du réglement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 qui
prévoient notamment que : « Les exploitants des équipements énumérés 3 l'article 4, paragraphe 2,
points a) a d), et contenant des gaz 4 effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales & 500
tonnes équivalent CO2 veillent a ce que ces équipements soient dotés d’un systéme de détection de fuites
permettant d’alerter, en cas de fuite, I'exploitant ou une société assurant I'entretien. »

Les détecteurs mis en place doivent étre conformes a l'article 3 de l'arrété ministériel du 29 février 2016.

ARTICLE 4. - REGISTRE
Dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent arrété, 'exploitant est tenu de respecter les
dispositions de l'article 6 du réglement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 qui prévoient notamment que :
« Les exploitants d'équipements qui doivent faire l'objet d’un contréle d’étanchéité au titre de l'article 4,
paragraphe 1, établissent et tiennent & jour, pour chaque piéce de ces équipements, des registres dans
lesquels ils consignent les informations suivantes :
a) la quantité et le type de gaz a effet de serre fluorés installés ;
b) les quantités de gaz a effet de serre fluorés ajoutées pendant I'installation, la maintenance ou
I'entretien ou & cause d’une fuite ;
c) la quantité de gaz a effet de serre fluorés installés qui a été éventuellement recyclée ou
régénérée, y compris le nom et I'adresse de I'installation de recyclage ou de régénération et, le cas
échéant, le numéro de certificat;
d) la quantité de gaz a effet de serre fluorés récupérée ;
e) I'identité de I'entreprise qui a assuré l'installation, I'entretien, la maintenance et, le cas échéant,
la réparation ou la mise hors service de l'équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son
certificat;
f) les dates et les résultats des contréles effectués au titre de I'article 4, paragraphes 13 3 ;
g) si I'dquipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz a
effet de serre fluorés. »

ARTICLE 5. - CONTROLE PERIODIQUE DES EQUIPEMENTS

Dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent arrété, I'exploitant est tenu de respecter les
dispositions de l'article 6 de I'arrété ministériel du 29 février 2016 qui prévoient notamment que :
« Quand il est établi a l'issue du contréle d'étanchéité que I'équipement ne présente pas de fuites,
l'opérateur appose sur I'équipement la marque de contrble d'étanchéité.

La marque de contréle d'étanchéité est constituée d'une vignette adhésive ayant la forme d'un disque
bleu de diamétre supérieur ou égal & quatre centimétres et conforme au modeéle figurant & I'annexe du
présent arrété,

Les vignettes sont apposées de maniére a étre visibles dans les conditions normales d'utilisation des
équipements. La nouvelle vignette est substituée & la précédente.

La marque de contréle d'étanchéité indique la date limite de validité du contréle d'étanchéité prévue a
I'article 4 du présent arrété. Si le contréle d'étanchéité n'est pas renouvelé avant cette date, I'équipement
ne peut faire 'objet d'opération de recharge en fluide frigorigéne. »

ARTICLE 6. - ATTESTATIONS DES OPERATEURS

Dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent arrété, I'exploitant est tenu de respecter les
dispositions de I'article R.543-78 du code de I'environnement qui prévoient notamment que : « Tout
détenteur d'équipement est tenu de faire procéder & sa charge en fluide frigorigéne, 3 sa mise en service
oU & toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit
frigorifique par un opérateur disposant de |'attestation de capacité prévue 3 I'article R. 543-99 ou d'un
certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de I'Union européenne et traduit en francais. »

ARTICLE 7. - SANCTIONS

Dans le cas oU l'une des obligations prévues aux articles précédents ne serait pas satisfaite dans les
délais prévus aux mémes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient é&tre
engagees, il pourra étre pris a I'encontre de I'exploitant, les sanctions prévues par les dispositions du I
de l'article L.171-8 du code de l'environnement.




ARTICLE 8. - PUBLICITE

En vue de l'information des tiers, le présent arrété sera publié sur le site Internet de la préfecture, pour
une durée minimale de deux mois.

ARTICLE 9. -DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément a l'article L. 17111 du code de l'environnement, la présente décision est soumise & un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée au tribunal administratif d’Amiens, 14 rue
Lemerchier, 80000 Amiens, dans un délai de 2 mois 2 compter de sa date de notification.

Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application « Télérecours citoyen » accessible sur le site
www.telerecours.fr .

ARTICLE 10. - EXECUTION
La secrétaire générale de la préfecture de la Somme, le directeur régional de l'environnement, de
I'aménagement et du logement Hauts-de-France et l'inspection des installations classées, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera notifié a la société VERGER DU
COLOMBIER.

Amiens, le B *0 jlm.‘ 2&23

Pour le préfet et par délégation,
La étaire générale




